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Industriestr. 8
83607 Holzkirchen

Datum 07.07.2025
Kundennr. 4100011534
g Auftrag 2057928 Trinkwasseruntersuchung auf PFAS
& Analysennr. 694949 Trinkwasser
§ Projekt 14590 RU/Sonstiges
> Probeneingang 01.07.2025
¢ Probenahme 30.06.2025 14:53
E Probenehmer Uwe Held (3910)
w
§ Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
E Entnahmestelle Holzkirchen
§ Messpunkt Rathaus, Keller U16 Personal Kiiche Spiile (OKZ:1230018200062)
£ Objektkennzahl 89796475
E DIN EN
-§ 12502 /
=] Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV UBA  Methode
‘j: Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)
S |Perfluorbutanséure (PFBA) Y gl "<0,001| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
§ |Perfluorbutansulfonséure (PFBS) u lug/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
g Perfluordecanséure (PFDA) v | pgll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
8 |Perfluordecansulfonséure (PFDS) Y |pall <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
5{ Perfluordodecanséure (PFDoDA) u) [uafl <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
§ |Perfluordodscansulfonséure (PFD0S) v g/l <0,0010] 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
E Perfluorheptanséure (PFHpA) v | pgfl <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
® |Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) v |pgh <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
§ Perfluorhexanséure (PFHxA) v |ugf <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
& |Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) ¥ |ugil <0,0010| 0,001 DIN 3840742 : 2011-03(UK)
= |Perfluornonansédure (PFNA) u) | g/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Q Perfluomonansulfonséure (PFNS) u) |ugfl <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
$ |Perfluoroctanséure (PFOA) u) |ugfl <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
& |Perfluoroctansutfonséure (PFOS) u) | ug/l <0,0010, 0,001 DIN 3840742 : 2011-03(UK)
% Perfluorpentansédure (PFPeA) W | pgfl <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03{UK)
€ |Perfluorpentansuffonséure (PFPeS) ) | ug/l <0,0010] 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
§, Perfluortridecanséure (PFTrDA) ) ug/ <0,0010] 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
2 |Perfluortridecansulfonséure (PFTDS) o) g/ <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
& |Perfluorundecanséure (PFUnDA) ) lugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
§ |Perfluorundecansulfonséure (PFUnS) u) [pg/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
= (Summe der PFAS (EU pg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
E 2020[2184) Einzelparameter
g Halogenessigséauren
t [Trifluoressigséure (TFA) [mg/! [ 0,00043] 0,00005 | | DIN 38407-36: 2014-09 |
E
§ Sonstige Untersuchungsparameter
E [ADONA ) [ugi <0,001] 0,001 : DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
& |Hexafluorpropylenoxiddimers&ure u gl <0,001| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
E (HFPO-DA)
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" gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gernaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschliefilich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " 2y
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Datum 07.07.2025
< Kundennr., 4100011534
PRUFBERICHT
Auftrag 2057928 Trinkwasseruntersuchung auf PFAS
Analysennr. 694949 Trinkwasser

Erguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02 (PP) v)
u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(PP) OWL Umweltanalytik, Westring 93, 33818 Leopoldshéhe, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-00 DAKKS
Methoden

DIN ISO 5667-5 : 2011-02 '

(UK) AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, far die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17026:2018, Akkreditierungsverfahren; D-PL-22637-01-00 DAKKS
Methoden

DIN 38407-42 : 2011-03

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Priifbericht oder sind auf Anfrage verfiigbar.

Beginn der Priifungen: 01.07.2025
Ende der Priifungen: 07.07.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fir die vom Kunden bereitgesteliten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prifbericht dargestellfen Kundeninformationen unterfiegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitst der Prilfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulgssig. Im Fall einer Konformitétsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet,
Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht berticksichtigt wird.
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FAX: 08143 / 7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
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