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PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Untersuchungsart
Entnahmestelle
Messpunkt
Objektkennzahl

Einheit

2057928 Trinkwasseruntersuchung auf PFAS

694955 Trinkwasser
14590 RU/Sonstiges
01.07.2025
30.06.2025 13:31
Uwe Held (3910)

LFW, Vollzug TrinkwV

Holzkirchen

Brunnen Buch (OKZ: 4110813500016)

4110813500016

Ergebnis Best.-Gr.

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)
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Datum
Kundennr.

Your labs. Your service.

07.07.2025
4100011534

DIN EN
12502/

Methode

Perfluorbutanséure (PFBA) W |ug/l “<0,001| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) u) lugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecanséure (PFDA) u lugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecansulfonsadure (PFDS) v |ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecanséure (PFDoDA) 4 lugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecansulfonséure (PFDoS) ) lugf <0,0010] 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptanséure (PFHpA) u) ug/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansulfonsidure (PFHpS) Y g/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexanséure (PFHxA) uHugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexansulfonsédure (PFHxS) u [ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluornonanséure (PFNA) Y ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluomonansulfonsaure (PFNS) u [ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfiuoroctanséure (PFOA) u |ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansulfonsdure (PFOS) v ug/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentanséure (PFPeA) u ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansulfonsétre (PFPeS) v lugll <0,0010| 0,001 DIN 3840742 : 2011-03(UK)
Perfluortridecansédure (PFTrDA) v ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluortridecansulfonséure (PFTrDS) Y | uall <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecanséure (PFURDA) Y g/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecansulfonséure (PFUnS) v [ugll <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Summe der PFAS (EU pall n.b. Berechnung aus Messwerten der
2020/2184) Einzelparameter
Halogenessigséduren

[Trifluoressigsaure (TFA) [mall i 0,00064] 0,00005 | | DIN 38407-36: 2014-09 |
Sonstige Untersuchungsparameter

ADONA ) g/l <0,001] 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Hexafluorpropylenoxiddimersdure v lugll <0,001| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
(HFPO-DA)
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AGROLAB Wasseranalytik GmbH @ AGROLARB GRovP

Moaosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

www.agrolab.de Your labs. Your service.
Datum 07.07.2025
5 Kundennr. 4100011534
PRUFBERICHT
Auftrag 2057928 Trinkwasseruntersuchung auf PFAS
Analysennr. 694955 Trinkwasser

Erduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemiR: DIN I1SO 5667-5 : 2011-02 (PP) u)
u) externe Dienstieistung einas AGROLAB GROUF Labors

Untersuchung durch
(PP) OWL Umweltanalytik, Westring 93, 33818 Leopoldshohe, fur die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-00 DAKkS
Methoden !

DIN SO 5667-5 : 2011-02

(UK) AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, fur die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22637-01-00 DAKkS
Methoden

DIN 38407-42 : 2011-03
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Die vollstdndigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Priifbericht oder sind auf Anfrage verfligbar.

Beginn der Priifungen: 01.07.2025
Ende der Priifungen: 07.07.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargesteliten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitédt der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Im Fall einer Konformitatsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansalz angewendet.
Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht beriicksichtigt wird.
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AGROLAB Wasser. Frau Kreibich, Tel. 08143/79-102
FAX: 08143 / 7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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